广州医科大学附属第三医院荔湾院区院内分体空调排水整治服务采购及安装项目项目需求

1、 项目概况
为配合基孔肯雅热防疫防控工作，我院需对荔湾院区院内各个分体空调排水漏水、积水点进行整治整改工作。现总务科拟对整治整改服务进行询价采购。
1. 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号
2. 采购项目清单：
	序号
	项目
	描述
	单位
	数量
	备注

	1
	漏水点位治理工作
	含原有管道更换、延长、地面开凿埋管、地面等相关修复及各类附件等。
	处
	31
	具体见附件问题汇总表格。


3. 实施周期：按采购人通知后15日历天（含供货期）
2、 服务要求
1. 完成附件2清单列表内各个问题点的漏水排水整治整改工作；
2. 实施过程中服从院方现场管理要求，做好现场围护围蔽工作，确保施工安全；
3. 部分整治工作涉及居民住户，项目承接单位需做好现场沟通工作；
4. 完成所有漏水管道的更换、敷设、埋管地面修复等工作；
5. 整治完成后，应确保管道安全可靠，各治理点无漏水积水情况；
6. 项目过程中产生的所有报价其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。
7. 质保期：整体一年。
3、 资质要求
无。
总 务 科    
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附件1：
报价表格
项目名称：                                  
	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	其他说明：


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全
额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报
价，金额单位为元。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。 


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
报价人名称（盖公章）：
日期：   年   月 
1

附件2：
22025年广医三院关于空调冷凝水排水问题汇总
为预防基孔肯雅热，总务科开展全院环境卫生巡查，清理积水发现我院空调设备外机冷凝水排水问题造成积水问题汇总如下：
	[image: a0efe60bc3d33a833824333ce6d02bf]
	[image: 175e232a2a2693d2b21dd8a41597382]
	[image: 22c95033f7132e725ee78eb6190ac14]

	谭兆楼花园设备机底有渗水
	谭兆楼放射科后面空调机排水
	谭兆楼放射科后面设备底滴水

	[image: 5014d49f7b5d4e7881dd713cc21a63e]
	[image: 1f6caa92a77ac85d24ad852c2163551]
	[image: 2c2ca3636fab69ae3647f9fd5115f85]

	谭兆楼1楼介入室外墙上方空调机排水
	饭堂后面停车场设备机有渗水
	病历复印室上方排水管处

	[image: 3f11af0508c5f40be23e937705365ad]
	[image: 69f45e1d299bb9801ccacd7583c15f2]
	[image: 594f1902ca2cd981d40a79877106707]

	病历复印室西侧边及上方有2处排水
	12号楼1楼北门3处空调排水
	12号楼维修组后方2处空调排水

	[image: 7483b0d6b49c432891bfc50078d46b2]
	[image: d4b943a9a033ffc3ee4580de8603023]
	[image: 6066968330d2b30a248a2cacee94820]

	12号楼维修组后方1处空调排水
	12号楼维修组后方2处空调排水
	12号楼维修组后方1处空调排水

	[image: d1ca631e3e53122355f3ced9172dff3]
	[image: 76bda32490db438ae60f18e261d8396]
	[image: f31f7a8d7639580cb7dea80be43eaf4]

	12号楼维修组门侧1处空调排水
	12号楼东面侧上方居民楼（样本库门对面）1处空调排水滴水
	样本库上方1处空调排水滴水

	[image: 6027118f4d39ce0bc9513df0ab32ec0]
	[image: 6b15b2059cd01c8fb1dc6ddda9d400c]
	[image: e81000e6ebbdb4728e53b1166a0d0f4]

	16号楼垃圾放置点上方滴水
	16号楼门上方2楼滴水
	16号楼1楼输液仓排水处

	[image: 2fe430516b49a201e0bc3ee1a5cca0b]
	[image: b6fba4c1e48edfbd98e4250ac6a7a55]
	[image: 14710d821b7c7e5920634591527d69e]

	14号楼人体器官捐献办公室门侧空调机排水处
	14号楼1楼保安用房门侧空调机排水
	便利店南边侧空调机排水

	[image: ef23041a4e61532b7b2856111bfa9d8]
	[image: b94b47d8cbaa2dadc3d46639c2e8efb]
	[image: 97af4c2f51d0191b4e0aac904cc798d]

	病理科1楼空调机排水
	病理科1楼空调机排水
	门诊MR检查室侧边几处空调机排水滴水

	[image: ff0bf388af5a8c9ead07f627ba1a697]
	[image: 804ca0e28086e332c431ee9778d49e4]
	[image: b989a9b703ebc5b80504cea7348ab6a]

	门诊楼5楼靠河涌边空调外机排水一直滴到1楼地面
	门诊楼2楼外科门诊北面外边上面楼层排水滴水下来
	住院楼天面排水管破裂

	[image: 20a3233a06418c75945f550dead366c]
	[image: b61396c498a4be1f1dca34cc7bb218d]
	[image: 04074061e75d830731efef127498ca2]

	住院楼天面空调机排水
	谭兆楼天面15号电梯东侧外边排水
	谭兆楼天面（新生儿10楼医生办公室东侧）外边排水

	[image: ecfb0294b504f7d80e0ceaf1a243fe2]
	
	

	谭兆楼天面（新生儿10楼医生办公室东侧）外边排水
	
	



以上共31个位置发现问题
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